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1. Os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projekth budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —
TOM 03/1 Przebudowa sieci elektroenergetycznych NN, bedacy integralng czgscig PROJEKTU
BUDOWLANEGO Budowy drogi gminnej DP — 3/1 od projektowanego wezla ,,Antoninéw”

na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ul. Rybnej z ul. Jemioly w Woli

Golkowskiej (wraz z ww. skrzyzowaniem). jest wykonany zgodnie 2z obowigzujacymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzyé.
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Sprawdzajacy

upr. nt MAZ/0085/POOE/03
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2. Uprawnienia i zas§wiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréow

o MAZOWIECKA

/] " "
/ .!,l:,_:..b;\ OKREGOWA
i 11 B A

T
QT//’ INZYHIEROW
i BUDOWNICTWA

i

sygn. akt. MAZ/7131/ 74 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. I ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § |1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje .
Panu Pawlowi Tadeuszowi Rozczypala
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 25 marca 1980 roku w m. Staszdw, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0323/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymienion: specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezenier
art. 62 ust. 5.
1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
[II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 usiawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomnvania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesirn, prowad-onego pr=e= Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samor=qdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Rwalifikacyjnej Polskiej I=by Inzynieréw
Budownicthwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji K walifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Izynierdw Budownichwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss //

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Rozezypala
28-210 Wierzbka 20
. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

L9
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E51-Q94-2UR *

Pan PAWEL TADEUSZ ROZCZYPALA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0099/11
. adres zamieszkania ul. J. OLBRACHTA 112/71, 01-373 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
- ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l2by Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa. N

(wWraz z ww. gk;zyiowa;niem). ’ » C ) ’ i ’
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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Zaswiadczenie

o nurmerze weryhivacyjnym

MAZ-D3D-QA7-3M7 *

Pan JACEK LUKASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7900/03

adres zamieszkania ul. ERAZMA CIOLKA 26 m. 44, 01-443 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zgswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone verpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowarym przy pomocy wainego kwalifixowanego certyfikatu w dniu 2016-06-09 roku przez;

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby inkynierow Budownictwa.

(Zgodmie aft. 5 ust 2 ustawy 7 iz 18 wrzednia 2201 r. o pnipisie elekrronizznym (D2. U. 2003 Nr 130 po2. 14570) dare w nastacl
elekironitine] ppatzzane bezpiecznym podoisem elektranizenym weryf kowanym grzy pomacy wainego kwalifizowianego ceriviikaty s3
réwnawaine por wigicdem suutkdw prawnych dokumentam opatr onym pOUPISIM: Weasrorecaynsl.)

* Wervfkacig poprawnais danych w ninieiszyrm zaswiadcaeniu moing sprawds? 23 pomacy numary werylikacyjnego zadw adrzenia na
strorie Bolskie) 1oy intyrierdw Budownictws www phb.org.pl lub konjaktujac sig z burem wiadiiwe; Okregowsj (sby Inzynierdw
Budownictws
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM 03/1 - Przebudowa sieci elektroenergetycznych NN



At A th han i o

STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNIE
Wyuna!Archltektomczno Budowlany

Biuro Projektowo-Konsultingowe
@ GMINA PIASECZNO ”EUROS'I‘RADA 820, o ul Chyn(-ZkOWskd H

05-500-p; l'Olla
>oUTtaser

tel. 22 756 61 63

URZAD WOJEWODZKI -
w Warszawie
Wydosl Nedzoru Urbaalstycinego
1 Budowlanego

B - £ f0A
W ewldeneyjwy _ oo ) A

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinlenla samodzieine] funkcll techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 art 57 ust. 3 umwy z dnis 24 pd.dxnmth 1874 1. — Pra-

3 mle 4

wo budowlans (Dx_ U. Nr 38, por 229) oru.! 88,2 pltt 2, ¥ b ust.l pt 2,
£ c 1t~ 1 5 B i et ,' y ' S ‘: ”.»1¢-.~£ .i-':. 1 Z';f,."'“‘ -

rotp Ministre Gospodark: Terenowe| i Ochrony Srodowiska z dnia 20111875 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48 ¢ potn, zmianami).

STWIERDZAM

urodsony(s) dnia 07 xwieinia 13232 r,  dorazgwa o

posiada priygotowanie zawodowe do pelnienia modmlm) funkeji techniczney

ierownika budowy i robdt
s i s S BLliz At SRR B L B A SN SR SR R SRR

¢ = 23 ~ar 19, ;r.. nlapardian i T Y e i omd < i yumy &g
w specialnobel _lpetalscyinowintynieryined w zakreaie alecl 1 1in8is

1 ctrveznval

- CAVIY el N -
-

1 7 a3 » i . 4 R 3 5 - n s i« o e VIR i At
1/ do kierowanlas, nadzorowanis i1 kontrolowsnia budowy 1 reiot,

3 : F i v S e v 1
kiesrowania 1 kontrolowvania wytsarzenis korstruxeyjnyeh ele-
mentow aieci §{ instslacji craz do kontrsiowania sisnu teci=

: - - i . ww § t o gt
ni ng 75 A 1ixrenl gtalsch BT a8 znych, NEpOWiIeLTZnyCn

e b v t aroey +rp e P yven> ataed I Lo -

3 b i E 3 i ir L3 -t i -
<troenergadtyszZaych - o powazecnnl panych T ach ) i~
31“’1"'(‘".(" V’I""

/N 100K sie Jednorodzinnym, zEEroGoNym ors 18] Dud yn-

3
. A o 3 yys - ~ 7 a2 7~ 5 o P F= 13 Y1
aturze 4o 1020 m” - d2 aporzqgczania projs instu

a

5 . " 1 o : T srwiazanis X

lanji elektrycznych o powszechnis 2nanych rozwigzenis ~h Xone
: " : - "

strukeyjnveh 1 schemetach technlcznyche=

v

2A ZGODNOSC ‘ ‘ iR ! aepwnyIEey
Z ORYGINALEM - o ,’P ”Vb il

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww. skrzyZowaniem).

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM 03/1 - Przebudowa sieci elektroenergetycznych NN



STARQSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
WydZiat Architektoniczno- Budowlany

”Bium Projektowo-Konsultingowe . ul L ERh yl iczko wska 14
MINA PIASECZNO EUROSTRADA sp.zoo . i y ;
G . 05-500 Pia Strona 12

tel. 22 756 61 63

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TUU-AE8-1ZQ *

Pan RYSZARD DIONIZY KIES o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1929/01

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 23 m.29, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 7. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Pprzy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BudO\An‘Ia (irogi gmi;r;ej ]5P-3/1 od wezlﬁ ,;Xntoﬁinéw” na projekto;vanej drodze ekspresowej S7 do skrzyZowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww. skrzyZzowaniem).
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II. CZESC OPISOWA

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyZowania ulic: Rybnej i Jemioty

(wraz z ww. skrzyZowaniem).
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EwPl ECZNIE
ASTWO POWIATOWE W PIASEC
L Rudowlany
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Bi Projektowo-Konsultingowe - . -
©  omrseno J  E e 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61S4Fona 14

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej DP — 3/1 od projektowanego
wezla ,, Antonin6w” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ul. Rybnej z

ul. Jemioly w Woli Golkowskiej (wraz z ww. skrzyZzowaniem).

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsigwziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno,
ul. Kosciuszki 5.

1.3  Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu budowlanego Budowy drogi gminnej DP — 3/1 od
projektowanego wezla ,,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do
skrzyzowania ul. Rybnej z ul. Jemioly w Woli Golkowskiej (wraz z ww. skrzyZowaniem)
jest umowa zawarta pomiedzy Gming Piaseczno a Biurem Projektowo-Konsultingowym

Eurostrada Sp. z o0.0..

1.4  Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego,
w powiecie piaseczynskim, w gminie Piaseczno. Droga DP-3/1 przebiega przez tereny obrebow
ewidencyjnych: Wola Gotkowska i Mieszkowo.

1.5 Cel przedsiewziecia

Celem przedsigwziecia jest budowa drogi gminnej, ktora zapewni potaczenie istniejacych
drég publicznych z projektowana droga ekspresowa S7 w wezle ,,Antoninow”. Wraz z droga
wybudowane zostang ciagi piesze i rowerowe zapewniajace cigglto$¢ komunikacyjng z dla
istniejacej 1 projektowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz zapewniajace odpowiednie
warunki bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow.

1.6 Podstawy prawne projektowania inwestycji

Inwestycja bedzie prowadzona w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z p6zniejszymi zmianami).

Ponizej przedstawiono podstawowe akty prawne bedace podstawag wykonania projektu:

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (DzU. 2003 nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU. 1985, nr 14, poz. 60
z poZniejszymi zmianami),

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,, Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyZowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww. skrzyzowaniem).
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca [999 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami),

o Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” Dz.U. nr 220
poz. 2181 z23.12.2003,

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 1. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004 Nr 202, poz. 2072)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU. 2006 nr 156 poz. 1118
z pézniejszymi zmianami),

® Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, Nr 63, poz. 735 z pézniejszymi zmianami)

Decyzje administracyjne:

e Decyzjanr 16/2014 o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05 listopada 2014 roku,
znak OSR.6220.15.2014.LM wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dla
przedsiewzigcia polegajacego na budowie drogi gminnej lqczqgcej istniejgce drogi
powiatowe i gminne z projektowanym wezlem ,, Antonindw” w ciggu drogi ekspresowej
S-7 Warszawa — Krakow (bez wezta) na Tereni gminy Piaseczno

1.7 Materialy wyjsciowe

1.7.1 Dotychczasowe opracowania

>

NMatarialami vwvridaimszrrmag A T e yChCZﬁSOWG opracowania:

5 7 PRI Py [T Tocelon por ouSous o M
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o Koncepcja ukladu komunikacyjnego powigzan drdg gminnych i powiatowych z wezlem
Antoninow usytuowanym w ciggu trasy S-7 wraz z koncepcjq odwodnienia tych drég
EUROSTRADA, 2014

o Karta Informacyjna Przedsiewzigcia dla Budowy drogi gminnej lqczqcej istniejgce drogi
powiatowe i gminne z projektowanym weztem Antoninéw usytuowanym w ciggu drogi
ekspresowej S-7 warszawa — Krakéw (bez wezta) na terenie gminy Piaseczno wraz z
Uzupelnieniem nr 1 i 2. EUROSTRADA, 2014.

o Opinia geotechniczna do Budowy drogi gminnej DP — 3/1 od projektowanego wezta
» Antonindw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ul. Rybnej z ul.
Jemioly w Woli Gotkowskiej (wraz z ww. skrzyzowaniem). EUROSTRADA, 2016

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww. skrzyZowaniem).

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM 03/1 — Przebudowa sieci elektroenergetycznych NN



STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

v Y - l'l‘ . i Y S a
Wydziat Architektoniczno-B vdowiany

) . ul. Chyliczkowska 14

Biuro Projektowo-Konsultingowe £

Q GMINA PIASECZNO %lgu|u)s1v“,\|,,\ Spiaen, 05-500 Pi§0c211c16
n

P

tal 59 S
AL LRy ¥ S are )

1.7.2  Istotne uchwaly, porozumienia i programy

o UCHWALA NR 130/VIl/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w obrebie ewidencyjnym Wola Golkowska

1.8  Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:
e Roboty drogowe:

o budowa drogi gminnej DP — 3/1 od projektowanego wezta ,,Antonindw” na
projektowanej drodze ekspresowej S7, realizowanej przez GDDKIiA, do
skrzyzowania ul. Rybnej z ul. Jemioty w Woli Golkowskiej (wraz z ww.
skrzyzowaniem)., z uwzglednieniem polgczen z istniejgcg i projektowana siecia
drogowa,

o budowa ronda w km 0+491,94 na skrzyzowaniu ul. Karolinskiej z ul. Jemioty

o budowa ronda w km 0+936,64 na skrzyzowaniu ul. Jemioty z ul. Rybng

o budowa chodnikéw i $ciezek rowerowych,

o budowa zjazdéw na dziatki przylegajace do projektowanego pasa drogowego,

o budowa odwodnienia drogi: trawiastych rowdéw przydroznych, wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami, drogowej kanalizacji deszczowej, osadnikow i
separatorow substancji ropopochodnych

e Budowe o$wietlenia drogowego w niezbednym zakresie wraz z doprowadzeniem
zasilania,
e Przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej:

o sieci energetyczne nN,

o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji sanitarnej

o sie¢ gazowa

o sicd teletechniczna,

o Zielen:

o wycinka istniejgcej zieleni,

o nasadzenia.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: oznakowanie pionowe i poziome
e Przebudowe ogrodzen
Rozbidrki:

o elementow drdg i ulic,

O przepustow

o elementdw sieci uzbrojenia terenu,

o ogrodzen

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Charakterystyka obszaru inwestycji

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie w pétnocno — zachodniej
czesci gminy. Droga DP-3/1 od wezta ,,Antonindw” do skrzyzowania z ul. Rybng przebiega po
$ladzie ul. Karolinskiej i ul. Jemioly. Ul Karoliniska jest drogg gruntowa, natomiast ul. Jemioty
ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5Sm. Wzdhuz tych ulic rosng pojedynczo oraz w
skupinach brzozy, sosny, deby, wierzby i topole. Wzdhuz ul. Jemioty, na odcinku ok. 140m przed

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyZowania ulic: Rybnej i Jemioly
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skrzyzowaniem z ul. Rybng znajduje si¢ chodnik o szerokosci 1,5m ‘zaggﬁﬁfajééytkljécieiﬂb
graniczacego z droga boiska i placu zabaw. W km 0+619 drogg¢ przecina oW meldl()ér]al&?jny A2
ujety w przepust @ 600mm, natomiast w rejonie istniejgcego skrzyzowania ul. Jemioty z ul.
Rybng przebiega row melioracyjny A, ktéry pod ul. Jemioly jest ujety w przepust @ 600mm, a
pod ul. Rybng w przepust @ 1000mm

2.2 Istniejgca sieé drogowa

Szkielet istniejgcego uktadu drogowego stanowi sie¢ drog powiatowych. Uktad tych drég
zapewnia potgczenia z gléwnymi szlakami komunikacyjnymi obszaru podwarszawskiego tj.
droga krajowg nr 7 po stronie zachodniej (DP 2859W i DP 2840W), drogg wojewodzka nr 721
od strony pdinocnej (DP 2839W, DP 2841W i DP 2844W) oraz droga wojewddzka nr 722 od
strony wschodniej (DP 2836W) i potudniowej(DP 2838 W).

Jednym z zasadniczych zadan istniejgcego uktadu drogowego jest zapewnienie polaczenia
z aglomeracjg warszawskg. Gléwnymi drogami, ktore majg za zadanie zapewni¢ wyprowadzenie
ruchu w kierunku Warszawy sa:

e DP 2840W, ktora poprzez skrzyzowania z drogg krajowa nr 7 zapewniajg dojazd od drogi
krajowej nr 7 do drogi wojewddzkiej nr 721 i Piaseczna,.

e DP 2839W stanowi polgczenie analizowanego obszaru z miejscowosciami polozonymi
po jego potudniowej i wschodniej stronie.

3. Rozwigzania projektowe

3.1 Zakres opracowania

- demontaz i przebudowg istniejacych napowietrznych linii nn,

- przebudowe stupéw linii nn, zlokalizowanych w obrebie projektowanego ronda,
- utozenie kabli energetycznych,

- utozenie rur ochronnych,

- wykonanie uziemien,

- montaz ztacz energetycznych,

3.2 Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych nn

Projektuje sie ulozenie kabla YAKXS 4x240mm? wzdtuz trasy uzgodnionej na Naradzie
Koordynacyjnej . Kabel uktada¢ w wykopie o gltebokosci 0,8 m na podsypce z piasku 0,1m, linig
falistg z zapasem dlugosci 1-3%. Na kabel zatozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktoérych nalezy
podaé: typ kabla, przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trase. Pod jezdniami, rowami i przy
skrzyzowaniu z infrastrukturg techniczna, jako ostone kabla zastosowac rur¢ RHDPE 110/6,3.
Kofce rur ostonowych uszczelni¢ w sposéb zapewniajgcy wodoszezelnos$é uszezelnienia. Kabel
ukladaé przy temperaturze powietrza wyzszej od 0°C. Nad kablem (rurg ostonowa) wykonac
nasypke z piasku 0,1m. Wykop zasypaé warstwg rodzimego gruntu 0.15m ( wolnego od gruzu i

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antonin6w” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
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kamieni) a nast¢pnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiggo 9 4
szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Warstwowe zasypanie wykopu wykonywac z
jednoczesnym zageszczeniem gruntu.
Pod jezdniami i rowami kable uktada¢ na glebokosci min. 1,0 m. Przejscie pod jezdniami
wykonaé przeciskiem lub wykopem otwartym. Sposob wykonania ustali¢ na budowie i
dostosowaé do niego technologie robot. '
W wykopie, w ktorym bedzie uktadany kabel, utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm.
Bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glteboko$ci co najmniej 10cm
W miejscach skrzyzowan z siecig gazowsg i w jej poblizu, zblizen z kablami nn, prace prowadzi¢
recznie. Skrzyzowanie kabla o§wietleniowego z gazociggiem wykona¢ zgodnie z normg PN-91
M-34501

Projektuje sie przebudowe stupoéw linii nn.
Shupy nr S1 oraz S7 przebudowa¢ bez zmiany lokalizacji stupa ( rys. nr E-01). Zastosowa¢ stupy
S1- K6-10,5/15, S7-K4-10,5/12. Stupy te bedg stlupami krancowymi dla istniejgcych linii
napowietrznych.
Na shupy wprowadzi¢ kable:
- shup nr S1: kabel YAKXS 4x240mm? relacji: S1- zlacze nr 0251

kabel YAKXS 4x120mm? relacji: S1- zlacze ZK1 (SUW)
- shup nr S7: kabel YAKXS 4x240mm?” relacji: ztacze nr 0251- S7
Kabel wprowadzany na stup chroni¢ rurg ostonowg BE 110 do wysokosci 2,5m. Gérny wlot
rury ostonowej zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg rurki termokurczliwe;j.
Na przewodach roboczych linii nn zamontowaé odgromniki.
Na stup nr S7 przebudowaé istniejace przytacza napowietrzne typu ASXSn 4x25mm?. Diugosé
przylaczy nie ulega zmianie.
Na stupie zamontowaé rozlacznik bezpiecznikowy RSA 1/3 stanowigcy zabezpieczenie
wzdluzne dla linii nie izolowanej AL50mm?’.
Shupy wyposazy¢ w niezbedny osprzet zgodny z rozwigzaniami katalogowymi.

Projektuje si¢ przebudowe ztacz kablowych nr 2212 oraz 0251 bez zmiany lokalizacji
posadowienia ( rys. nr E-01). Obudowa ztagcza powinna by¢ wykonana z tworzywa
termoutwardzainego, odporna na promieniowanie UV, lakierowana przez producentow
lakierami odpornymi na promieniowanie UV i uodparniajgcymi przed zjawiskiem abrazji.
Konstrukcja modutowa umozliwiajaca polaczenie obudowy z fundamentem oraz umozliwiajaca
faczenie obudoéw w ukladzie pionowym i poziomym. Powierzchnia zewnetrzna zebrowana
utrudniajgca naklejanie plakatéw oraz miejsce przeznaczone na umieszczenie numeru. Na
zewnatrz obudowy musi znajdowac si¢ tabliczka ostrzegawcza umocowana trwale (nie nalezy
mocowacé przez nitowanie, przykrecanie), oznaczenie klasy izolacji i oznaczenie symbolem CE.
Obudowa powinna by¢ wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamkni¢ciem na
wkladke patentowg i w uchwyt na zatozenie ktodki, ktory powinien znajdowaé si¢ powyzej
klapki uniemozliwiajacej zaciekanie wody. Zamek powinien posiada¢ metalowe ciegna
zamkniecia i trzy punkty zamknigcia (ddt, gora i $rodek szafki),

Fundamenty kablowe powinny by¢ przystosowany do montazu uchwytow kablowych .

W zlagczach montowad rozlaczniki izolacyjne listwowe typu ARS.

Schemat potaczenia zlacz pokazano na rys. nr E-03.

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww. skrzyZzowaniem).
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Projektuje si¢ budowe zlgcz kablowych (rys. nr EO1)
Obok zlacza nr 0251 projektuje si¢ budowe ztgcza ZK2 zasilanego ze st. trafo 1626. Z
projektowanego zlgcza zasilone bedzie projektowane ztgcze ZK2 +SP( dz. nr 108) dla zasilenia
projektowanego oswietlenia drogowego. Oswietlenie drogowe stanowi odrgbne opracowanie.
Obudowa zlgcza powinna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na
promieniowanie UV, lakierowana przez producentow lakierami odpornymi na promieniowanie
UV i uodparniajacymi przed zjawiskiem abrazji. Konstrukcja modutowa umozliwiajaca
polaczenie obudowy z fundamentem oraz umozliwiajgca taczenie obudow w uktadzie pionowym
i poziomym. Powierzchnia zewngtrzna zebrowana utrudniajgca naklejanie plakatow oraz
miejsce przeznaczone na umieszczenie numeru. Na zewnatrz obudowy musi znajdowacé si¢
tabliczka ostrzegawcza umocowana trwale (nie nalezy mocowac przez nitowanie, przykrecanie),
oznaczenie klasy izolacji i oznaczenie symbolem CE. Obudowa powinna by¢é wyposazona w
zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknigciem na wkladke patentowa i w uchwyt na
zalozenie ktodki, ktoéry powinien znajdowac si¢ powyzej klapki uniemozliwiajacej zaciekanie
wody. Zamek powinien posiada¢ metalowe ciggna zamknigcia i trzy punkty zamknigcia (dol,
gora i $rodek szafki),
Fundamenty kablowe powinny by¢ przystosowany do montazu uchwytow kablowych.
W zlaczach montowac roztgczniki izolacyjne listwowe typu ARS.
Schemat polaczenia ztgcz pokazano na rys. nr E-03.
Projektuje si¢ wymiang wkladek bezpiecznikowych typu gG125A na gF 125A w obwodach
odejsciowych w kier. Ul. Jemioty w stacji trafo 0478.

Instalacja uziemienia. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, dla prawidlowej pracy
urzadzen elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz dla zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej w warunkach zaktdceniowych, muszg by¢ wyposazone w uziemienie
robocze. Uziemienie robocze nalezy wykonac:

- na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgalezienia,

- wzdluz trasy linii tak, aby dlugos¢ przewodu ochronnego pomiedzy uziemieniem roboczym nie
byla wieksza niz 500 m,

Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10 Q. Jako uziomy nalezy stosowaé
uziomy sztuczne pionowe i tasmowe.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym. Sie¢ nn pracuje w uktadzie TN-C.

Uziomv 1 nolaczenia wvrdwnawceze wvkonaé zoodnie 7z norma N SEP-E-001. Zaciski ochronne
Uziom Y 1 po1gczenia wyrownawceze wykonac zgodnie z normg N SkEP-E-UU1. Zaciski ochronne

we wszystkich stupach nalezy podtgczy¢ trwale (zacisk srubowy) do bednarki. Zachowacé
cigglos$¢ uziemien i potgczen.

Ochrona przed korozja. Stupy do wysokosci 350mm nad powierzchnig gruntu zabezpieczy¢
przed dziataniem agresywnych wod, poprzez dwukrotne pokrycie ich srodkiem antykorozyjnym.
Konstrukcje wsporcze wykonac¢ jako ocynkowane.

Projektuje sie demontaz istniejacej linii nn w zakresie pokazanym na rys. nr E-01.
Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A.

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antonin6w” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyZowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww. skrzyZowaniem).
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3.3 Obliczenia techniczne.
1) Dobor stupow.

Stup krancowy S1
=B+ P

Np + Nr

P+ P, + N;

Puw
Py >
P, >

Np - nacigg przewodu [daN]

P, - obciazenie wiatrem oprawy [daN]

Ps; - obciagzenie wiatrem stupa [daN]

N; - wartos$¢ naciggéw podstawowych przewodow przylgczy [daN]

P, >N, +N;= 1353 daN
P,> Py + P, +N; =96 daN

Puy = 4/P? + P} =1356,4 [daN]

Przyjmuj¢ zerdZ E10,5/15 — maksymalne obcigzenie zerdzi wynosi 1500 daN
Przyjmuje ustoje UP17 + UP11

Stup krancowy S7

Puw = Pu2 + Pzz

P,
P

u > Np + N;= 650daN

22> Ps+Py+ Ny =122 daN

Puw = /P2 + P2 = 661,35 [daN]

Przyjmuje zerdz E10,5/12 — maksymalne obcigzenie zerdzi wynosi 1200 daN
Przyjmuj¢ ustoje UP4 + UP6

1,45
I — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pragdowa przewodu
I, — prad znamionowy zabezpieczenia kabla
ky — wspolczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownie czasie: 1,6 dla wkiadki bezpiecznikowej 160A

%

I > Lo 0 > 176,55A
1,45

Lia=351A

I2=1,18 * 351 * 0,91 =376,9A >176,55A

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww., skrzyZowaniem).
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Idd =351A
Iz=1,18 * 351 * 0,91 =376,9A >176,55A

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001, sposéb ulozenia ..D” warunki spetnia kabel YAKXS
4x240mm’

3) Sprawdzenie kabli na warunek spadku napiecia

Stacja trafo 0478 — Ztacze ZK1(SUWO -kabel YAKXS 4x120

_100*L1*P* L 100*1,1*100000* 34

AU, = 5 - =3,65%
y*S*u, y*S*U,
3,65% < 10%
AU ¢, < AUdop o
Stacja trafo 0478 — zlacze ZK nr 0251 — kabel YAKXS 4x240
*11% p* *11% *
AR, = 100*1,1 P2 L: 100*1,1*100000 * 34 9.1%
’ }/*S*Un }/*S*UI?
9,1% < 10%
AU % < AUdOp %
Stacja trafo 1626 — zlacze ZK 24+SP — kabel YAKXS 4x120
*11% p* *11% *
B, = 100*1,1*P* L _ 100*1,1*100000* 34 0.98%

ykQH]]2 yE QT2
/ = T / A ]
0,98% < 10%

AU o0 < AUdOp %

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego

4) Samoczynne wylqgczenie zasilania.
Ikl > Ia

Cnin * UO
Iy = Thex 7
L25%Z,,
Ix; — prad zwarcia jednofazowego
I, - wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego czasie 5s
Zx1 — impedancja obwodu zwarciowego
Cmin - Wspolezynnik korekcyjny = 0,95

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antonin6w” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww. skrzyZzowaniem).
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4. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokladnie zapozna¢ si¢
z uwagami jednostek uzgadniajgcych oraz z uwagami zawartymi w opisie technicznym i na
rysunkach i dostosowaé do nich technologie robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest :

- roboty elektryczne prowadzi¢ po wylgczeniu napigcia w sieci w uzgodnieniu z PGE
Dystrybucja S.A.

- wykona¢ oraz dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych,

- dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,

- dostarczy¢ gwarancje na wykonane instalacje,

- do dostarczenia wszelkich materiatow i elementéw pomocniczych niezbednych do
prawidlowego wykonania i funkcjonowania o§wietlenia, zestawienia zawarte w projekcie
zawieraja tylko materialy podstawowe,

- do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

- wykonania roboét staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych i normami, prace musza by¢ prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

- zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujgcego si¢ posiadaniem
uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisow BHP,

- wykonania catosci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem,

- instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodete,
zgodnie z planem sytuacyjnym,

- po ulozeniu kabla i montazu osprzetu do przeprowadzenia badan elektrycznych w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania linii kablowych,

- przed zasypaniem kabla zabezpieczone miejsca kolizji sprawdzi¢ komisyjnie z
przedstawicielami zainteresowanych stron,

- ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze
szczegOlng starannoscig 1 ostroznoscig oraz we wszystkich miejscach do wykonania wykopow
recznie,

- przed zasypaniem kabla, zgloszenia go do odbioru,

- przed wla}czenlem instalacji pod napigcie, wykonac pomiary sprawdzajace, uzyskaé pozytywne
wyniki pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegdlnych urzadzen i instalacji,
wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

- demontaz i montaz stupow linii nn koordynowa¢ z projektem —Budowa oswietlenia
drogowego, TOM 03/2
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5. Zestawienie podstawowych materialow 63

Lp Nazwa materialu Jedn. miary Hos¢

1 | Shup K6-10,5/15 z osprzetem szt 1

2 | Ustoje UP17 + UP11 kpl 1

3 | Shup K4-10,5/12 z osprzetem szt 1

4 | Ustoje UP4 + UP6 kpl 1

5 |Kabel YAKXS 4x120mm” m 308
6 | Kabel YAKXS 4x240mm” m 413
7 | Bednarka FeZn 30x4 m 121
8 | Uziom szpilkowy kpl 4
9 | Ostona rurowa 110/6,3 (rys. nr 1) m 207
10 | Ostona rurowa BE110 m 7,5
11 |odgromnik szt 9
12 | Zigcze ZK-3 2212 (przebudowa) kpl 1
13 | Zlacze ZK-2 kpl 1
14 | Zlacze ZK-2+SP kpl 1
15 |Z1gcze ZK-4 nr 0251 (przebudowa) kpl 1
16 | St. trafo 0478 - WT-1/gF 125A ( demontaz gG125) szt 6
17 | Roztacznik bezpiecznikowy 4P 160A kpl 1
18 | WT-1 gF 80A szt 3
19 | Materiaty pomocnicze Wg potrzeb

Demontaz

20 |E10,5/6 szt 2
21 [E10,5/10 szt 2
22 E10,5/12 szt 2
23 |ZN10 szt 1
24 | ASXSN 4x70mm” m 276
25 |4xALS50 m 176
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I11. Warunki techniczne, uzgodnienia i opinie
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1. Spis warunkéw technicznych, uzgodnien i opinii

Warunki usuniecia kolizji L.dz.RP/2301/1208/2017

Warunki przqucéenia nr 16/R2/07272

°

Protokdt Narady Koordynacyjnej nr GEK.6630.655.2016
Zalqczniki mapowe do Protokotu Narady Koordynacyjnej nr GEK.6630.655.2016

I

Uzgodnienie Projektu Budowlanego
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PGE Dystrybucja S.A. "':} o i . .
/ﬂ Oddziat Warszawa ¢ g / e /
M At .
)/ //t'(, -5 e
el J /

PGE Rejon Energetyczny Jeziorna ) /)
05-520 Konstancin - Jeziorna, ul. Piaseczynska 52 / gl o
T tel.: (22) 701 32 27, fax: (22) 701 33 03 J/ s \ [/ /7
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re02 ow@pgedystrybucja.pl . O (YA [/

/ (2, |
fl, Ve <N

1
Konstancin - Jeziorna, dn. 08-05-2017 r.

L. dz./ RE-2/RP/2301/1208/2016/2017

Urzad Gminy i Miasta Piaseczno

ul. Kosciuszki 5

05-500 Piaseczno

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 21.03.2016r. nr 2301/2015 okreéla sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja
S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:

Drogi gminnej
1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Wola Gotkowska, ul. Rybna, Jemioly, Ptaczacej Wierzby, dz. nr 107, 110, 129/9, 129/10,

129/16, 129/17, 129/18, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 131/6, 131/7, 131/8, 133/1, 211/1,

211/2, 217, gm. Piaseczno
2. Sieci wehodzace w kolizje z zagospodarowaniem dziatki bedace whasnoscig Spétki:

Linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4kV, przylacza napowietrzne niskiego napiecia, linie

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie
w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwiazanych ze zmiana
lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
Istniejace linie napowietrzne nN 0,4kV przebudowaé na linie kablowa 0,4kV YAKXS o
przekroju wedtug obliczeri projektowych {lecz nie mniejszym niz 4x120mm?) poza obszar
kolizji z planowang budowag i przebudows. Stanowiska stupowe dostosowaé do
zwigkszonego obcigzenia. lIstniejgce przytacza napowietrzne 0,4kV przebudowaé na
kablowe nN 0,4kV YAKXS o przekroju wediug obliczeri projektowych (lecz nie mniejszym
niz 4x120mm?). Ztacza kablowe i kablowo pomiarowe sytuowac w linii ogrodzenia od
strony ulicy. W zigczach zastosowaé rozfaczniki bezpiecznikowe izolacyjne. W miejscach

w Lublinie 20-24C Lo

Y

Ny
W\
WAN
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zblizen i skrzyzowan kable elektroenergetyczne chronié rurami ostonowymi typu DVK lub
SRS.

b) wykonac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeé¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywac koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa, Rejon
Energetyczny Jeziorna w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 201 Or. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej -
zgody zawartej z wiadcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dzialce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyska¢ tytul prawny do nieruchomodci, na ktdérej zlokalizowane zostana
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

I. Nieodpiatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego odwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie
zatgcznik graficzny okreélajgcy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesyiu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzer” ,

iI. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji
zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym.

. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na kt6rych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia,
w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomoéciami,

IV. W przypadku kolizji z drogami - pozyskania przez Inwestora decyzji 0 zezwoleniu na
realizacjg inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2015r. p0z.2031 z pd2n. zm.);

Tytui prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice (tacznie z wpisem
w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dia ktérych to mozliwe) przed
dokonaniem demontazu urzadzen.

g} przediozyd do uzgodnienia harmonograim wykonywania prac,

h) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizj,

i) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzer zwigzanych z
usunigeciem kolizji,

6. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

7. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdw.

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
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8. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zalacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spoétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu
badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowiag wtasno$¢ Spétki zardwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz nakiady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone
w cafosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoécig Spotki z chwily polaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w
ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania  Spoice  do niezakiéconego  posiadania  czeéci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

10. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspdtfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspolnotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spéice do niezaktGconego posiadania czeéé sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie
po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej
zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

11. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

12. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszezenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy

pomiedzy Stronami.
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WP-1 (wz. 01.07.2015)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna

£ 05-520 Konstancin Jeziorna
ul. Piaseczynska 52

tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03
Konstancin Jeziorna, dn. 23-04-2016r.

Gmina Piaseczno
Piaseczno ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nr kontrahenta: S02673

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R2/07272
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe - projektowanej drogi gminnej DP-3/1 od projektowanego
wezta ,,Antoninéw” na drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ul. Rybnej z ul. Jemioly w Woli Gotkowskiej ( wraz z
w/w skrzyzowaniem) , budowa drogi gminnej DP-3/2 od skrzyzowania ul. Rybnej z ul. Jemioty w Woli Gotkowskiej (
z wylqczeniem tego skrzyzowania ) do skrzyzowania ulic : Gosciniec , Asfaltowej i Ceramicznej w Bakéwce (wraz z
w/w skrzyzowaniem).

Lokalizacja: obreb Mieszkowo dz. nr 92/1,106,117, obreb Wola Gotkowska dz. nr 109,108,131/4,131/9, 131/3, 130, 110,
129/17, 129/18, 107, 131/6, 131/2, 211/2, 211/1, 129/16, 129/10, 215, 216, 217, 218, 219, 221/4, 221/5, 268/2, 268/1, 221/8,
223, 232, 233/1, 234/1, 236/1, 237, obreb Bgkéwka dz. nr 1/26, 1/28, 1/27, 3/8, gm. Piaseczno .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia: 20-04-2016 r., decyzja Dyrektora Rejonu Jeziorna oraz e-mail z dnia 12.04.2016r. od Petnomocnika kontrahenta

f:rrny EUROSTRADA Sp z 0.0. okresla sig nastgpujgce warunki przytgczenia:
Miejsce przytaczenia: projektowana linia kablowa niskiego napiecia wediug warunkéw usuniecia kolizji
RP/2302/1208/2016.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej [ 2-1626 ] do zwiekszonego ohcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Wykonaniu :
PGE Dystrybucja S.A. : zwiekszenie mocy z 7kW do poziomu 14kW 3 fazowy. Moc istniejaca 7 kW nr,
ewidencyjny PPE PL_ZEWD_1418003493_09 C12b. Wykona¢ przytaczenie kablowe YAKXS 4x120mm’
polaczone z nrmektowana !uua kablowa niskiego napiecia wedlug warunkéw usunigcia Kkolicji
RP/2302/1207/2016. Przqucze zakonczyc quczem kablowym ZK- 3(400A)/GTR1(160)/SL1 Zastosowac
rozlgczniki bezpiecznikowe izolacyjne. Oczekiwang lokalizacje zlgcza kablowo licznikowego wskazat
kontrahent na mapie zalaczonej do wniosku. Wedtug decyzji Dyrektora Rejonu Energetycznego Jeziorna —
spotkanie koordynacyine z Pethomocnikiem kontrahenta Firma EUROSTRADA Sp. z 0.0. realizacje nalezy
koordynowac z Wydzualem Majatku Slec;owego w zakresie projektowanych rozwigzari modernizacji sieci
elektroenergetycznej, warunkéw usunigcia kolizji ( wnioskodawca Gmina Piaseczno warunki nr
RP/2302/1208/2016 z dnia 31.03.2016r.) oraz realizacji przytaczenia kontrahenta ( Gmina Piaseczno warunki
przytaczenia nr 16/R2/16987 — R02D14 - status realizacja dokumentaciji technicznoprawnej Wykonawca RK
TECHNOLOGY Rafat Kapica).

oy b

Kontrahent : istniejgce zlacze napowietrzne oraz SON demontaz. Realizacje oraz wymiang istniejgcego
ukladu pomiarowego z przeniesieniem do projektowanego ztacza kablowo licznikowego wykona¢ w
uzgodnieniu z Wydzialem Ustug Dystrybucyjnych. Uwaga e-mail z dnia 12.04.2016r. od Petnomocnika
kontrahenta firmy EUROSTRADA Sp. z o.0. droga DP-3/1 i cze$¢ drogi DP-3/2 bedg zasilane z jednego
SOK.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze]j speiniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlagczem kablowym przy ulicy, w
granicy dziatki .

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
hezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: topikowe (rozigcznik bezpiecznikowy) 40 A w zigczu;
zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do
plombowania 25 A w szafce pomiarowej .

35" W, 3005, 76 /EAST

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww. skrzyzowaniem).
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10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

o warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

¢ Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Kolasa Bogdan
tel.: (22) 701-32-97 .

15. Uwagi dodatkowe: Os$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczych dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego.

Dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy

zawieraniu umowy na sprzedaz energii i Swiadczenie ustug dystrybucyjnych.

Projekt nalezy skoordynowaé¢ z Wydzialem Majatku Sieciowego w zakresie projektowanych rozwigzan
modernizacji sieci elektroenergetycznej, warunkéw usunigcia kolizji ( wnioskodawca Gmina Piaseczno warunki
nr RP/2302/1208/2016 z dnia 31.03.2016r.) oraz realizacji przylaczenia kontrahenta ( Gmina Piaseczno warunki
przytgczenia nr 15/R2/16987 — R02D14 - status realizacja dokumentacji technicznoprawnej Wykonawca RK

TECHNOLOGY Rafat Kapica).
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przylagczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Kolasa Bogdan e
/ / Y
” } A PGE Dstrybucja S\A.
: . Oglizipt Warszawa \
feejon FrergetyRzny Je nnnn
Wydzigt Prz |.|c i uRo/y,o;u >
/ / Wik <_~J“o
{ it .
Fiarit .smulamaréki -
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Starosta Piaseczynski, 05-500 Piascezno. ul. Chyliczkowska 14
Zespét Obstugi Koordynacji Dokumentacyi Projektowey - Wydzial Geodezyt i Katastru N O
05-300 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 38 04, fox. 22 735 58 05 () L) ‘“7 l O

S - Piascc'zno, dnia 2016-12-16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.655.2016
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej:kanalizacja sanitarna, melioracja, kable energetyczne NN, oSwietlenie,

kable teletechniczne, wodocigg i gazocigg oraz kanalizacja deszczowa dla ukladu

drogowego.
Lokalizacja:
gmina: PIASECZNO
obreb: Wola Gotkowska, Mieszkowo
ulica : Jemioly
nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integraing czesé protokotu
Whioskodawca: Uslugi Geodezyjne, Marek Podniesifiski ul. Braci Wagdéw 1/17, 02-791 WARSZAWA ,

upowazniony przez Gmina Piaseczno
W dniu 2016-12-16 w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranie narady koordynacyjnej

dotyczgce w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.655.2016
Do dokumentacji nie zostaty dolaczone wnioski o koordynacje robot budowlanych o ktérych mowa w

art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

CZLONKOWIE NARADY KOORDYNACYINEJ

Lp Imig i Nazwisko Stanowisko Poqpis
INSTYTUCIA i
] - - 7Y = g 3 17
I q ;v,’;“ QA Z ugm» e W 2ha Y J
p <2 3 Ad /
PRZEWODNICZACY W”%‘L / A, { 7 . /
NARADY KOORDYNACYINEJ ! i
2. 7 7 ; / 79
o /5 biissados 52 Uipepweticcetee tﬂ%
PGE_DYSTRYBUCJA S.A. [ — :
N ) . . 1
3 Prawidlowo zawiadomiony |

......................................................... e stawil ste 1
NETIA S.A. nie stawil sig !

Prawidlowo za wiadomiony }

~
A————

nie stawil sig ;

P P g . OB Y]
mdi'lif"v nk)il.’rf)”j',‘;l u q :
POLSKA SPOLKA GAZOW! / =
ODDZIAL W WARSZAWIE (-
6. |
GDDKIA -~ ODDZIAL W WARSZAWIE
REIONMW. i st
Protokdét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.655.2016 Strona 1
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W naradzie koordynacyjnej braly udzial podmioty, ktére wladaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z

lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyinej.

UWAGI CZLONKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ .
U D rs o

M /)1.0 /:\ colno {/ A olies
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it “torvelt CF)@SQ(/
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L? 4 Prace w pobliu punktow osnowy geodezyine]
wykonywac recznie bez naruszenia ich posadowienia
pod bezwzglednym nadzorem Wydzialu Geodezji i Katastru.
Przed rozpoczgciem inwestycji punkly osnowy geodezyjnej
zabezpieczyé 2godnie z dolaczonym szkicem
zabezpieczenia punktow geodezyjnych.
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'$POSOB ZABEZPIECZENIA PUNKTOW, GEODEZYJNYCH
- 5 skala1:20 -+ o -

)

1. bloki betonowe punkiu geodezyjnego;

2. krag zelbetowy min. $80, wkopany recznie;
3. helonowa phyta pokrywowa: - -
4. uliczny wiaz zeliwny, typ ciezki;

. belonows kostka brukowa, grubosc Bom;

8.

7.

8.

9.

i

podsypka cementowo-piaskowa, gruboéé 3cm;
kiiniec kamienny, warstwa grubosci em;
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé 23cm;
nasyp z gruniu przepuszezalnego;
-10. nienaruszony grunt rodzimy.

. Po  wykonaniu robét  pomiarowych, przed rozpoczeciem  robdt
przygotowawczych i ziemnyeh, nalezy zabezpieczy¢ wystepujace na ierenie budowy
punkty geodezyjne.

Ostone nalezy wykonac w formie studzienki o $rednicy min. 980, przykrytej
pokrywq:z wiazem zeliwnym. Studzienke osadzié w wykopie wykonanym recznie, bez
haruszania gruntu w  bezposrednim  sgsiedztwie betonowych  blokéw  punktu

geodeazyinege.
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Za zgodnosc zapm]oiitr:) Qny(;h
rozwiazan z wiasciwymipfzepisami,
normami i wspolcz€sng wiedza{~
i techniczng odpgxtiada jadnostka -
projektowa

I E——

Sprawdzono w ze: - usie 2g odnosci z wydanymi "
warunkami przylgbzenia/przebudcwy S

L el 2
’ MSVI/IIFW@(EDQ‘ .......................................
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Z uwagami:

il

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Koéciuszki 5
05-500 Piaseczno

Z/BIURO PROJEKTOWO—-KONSULTINGOWE

4]

EUROSTRAD%\ZOO E
e

Biuro projektowe:
UWAGA:

oy

38 1. kable krzyzujace sig z drogami uktada¢ w rurach ostonowych

n RHDPE 110

2. kable krzyzujace sig z przewodami gazowymi ukfada¢ w rurach
ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501.

3. w miejscach skrzyzowan siecig gazows i jej poblizu prace
prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod nadzorem OMW-wa

up nr St - zlgeze ZK 02

05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylice
tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl

€ 0251 -stup nrS7 L=
2+3P

Nazwa obiektu: Adres obiektu:

»-v-ynuana bez zmiany lokalizacji 02-235 W-wa ul. Réwnolegta 4A
' istniejace zlacze ZK 0251- przebudowa Budowa drogi gminnej DP-3/1 od projektowanego wezta Woj. mazowieckie
istniejace zigcze ZK 2212- przebudowa LAntonindw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do g ek
i P ejokiowans siaces 21Co + 5P skrzyzowania ul. Rybnej z ul. Jemioly w Woli Golkowskiej (wraz ~ |POW- P1aseczynsid .
RIS istniejace ztacze ZK1(SUW) - ztacze bez przebudowy ZWW. skrzyZowamem). gm. Piaseczno |~ >

Sieé nn pracuje w ukladzie TN-C : % g
Branza: ELEKTRYCZNA Etap: Projekt budowlany
Funkcja w zespole: Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnier Podpis
Projektant: Pawet Rozczypata instalacyjna | MAZ/0323/POQE/12 [f«]
Opracowat Ryszard Kie instalacyina | Wa-28/94 21,
Sprawdzajacy: Jacek Lukasik instalacyjna |MAZ/0085/POOE/03 y ééﬂ‘/ L]
2 . Skala;
Nazwa rysunku: Rewizia 00 1:500
Plan przebudowy sieci NN Nrrys. : N
. N Data:  11.2016 E-02 o
2 S




STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Biuro Projektowo-Konsultingowe Wy(.llld# A rchite 5
CMINARIECANG ”I«LIIR()S'I'RAI)A sp.z0n - C':ftkton;czsrt)o-euwlany
. . vliczkawtrona
T LKOWSKa 14—
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 6163

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2 Inwentaryzacja. rys. nr E-01
3. Plan przebudowy sieci nn rys. nr E-02
4. Schemat zasilania rys. nr E-03

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od we¢zla ,,Antoninow” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyZzowania ulic: Rybnej i Jemioly

(wraz z ww. skrzyZowaniem).
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Legenda

A istniejgcy stup z oprawg os$wietleniowg
S1-87

e —» istnigjgca linia napowietrzna:
S1-5S6 2tory ASXSN 4x70 + ASXSN 2x25 mm?

—«— —»— istniejgca linia napowietrzna:
S6-S7 4xALS0 +25mm?

istniejacy stup z oprawg oswietleniowg
1/06-9/06 wiasnos¢ UG Piaseczno

—e— —— istniejgca linia napowietrzna:
§1-4/06 ASXSN 4x25 + ASXSN 2x25 mm?
linia za licznikowa - wlasnos¢ UG Piaseczno

—e —— istniejgca linia napowietrzna:
1/06-9/06 ASXSN 2x25 mm?
linia za licznikowa - wiasnos¢ UG Piaseczno

ZK 0251
ZK 2212 istniejgce zlgcza kablowe
ZK1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zobowigzany jest Kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126.

1. Podstawa prawna.

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z p6zniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126) projektant ma obowigzek sporzadzenia w/w informacji do projektu budowlanego

5. 2. Dane ogdlne.

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kosciuszki 5
Obiekt projektowany: Przebudowa sieci elektroenergetycznych nn

6. 3. Rodzaj robot: Elektryczne

4. Zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot przewidzianych dokumentacja:

- demontaz i przebudowe istniejacych napowietrznych linii nn,

- przebudowe stupéw linii nn, zlokalizowanych w obrebie projektowanego ronda,
- utozenie kabli energetycznych,

- utozenie rur ochronnych,

.

- \XI‘IL’{\‘“Q“‘IP
YY yHviiGiuv u 11

- montaz zlacz energetycznych,

Uruchomienie i préby po montazowe:
- sprawdzenie rezystancji izolacji kabli
- pomiary rezystancji uziemienia

5. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu budowy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- wykopy kablowe, istniejgca infrastruktura techniczna.

Nalezy przestrzegaé obowigzujace przepisy bhp i ppoz., wymaga sie spelnienia warunkow
technologii robot, sprzet musi spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania i musi by¢ uzyty
zgodnie z instrukcjg producenta oraz teren budowy powinien mieé wyznaczone prawidlowo
miejsce skladowania materiatéw do wbudowania i materiatdéw pochodzacych z rozbidrki.

6. Wskazanie przewidywanych zagrozen moggcych wystapi¢ podczas realizacji robét, ich
skala, miejsce i czas wystepowania.

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww, skrzyZowaniem).
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Realizacja robot wymaga wiasciwej organizacji oraz wilasciwych dla "é’cﬁﬁ&légm robot
materialdw i sprzetu.
W czasie realizacji robot stosowane bedg nastepujgce:
@ urzadzenia, przyrzady i narzedzia: wiertarka , przyrzady do pomiaru ciagtosci zyt kabli i
pomiaru rezystancji izolacji, komplet narzedzi( srubokrety, kombinerki, , itp.)
@ sprzet techniczno —budowlany: samochdd dostawcezy, samochod wiezowy, koparka,
zuraw samochodowy
& materiaty: kabel, bednarka, uziomy, stupy, ztacza kablowe
®  materialy pomocnicze: sruby, nakretki, srodki antykorozyjne, itp.
& odziez ochronna: r¢kawice, ubrania i obuwie
@ zabezpieczenie miejsc wykonywania robét: barierki ochronne, ktadki, oznakowanie
drogowe, zastony.
Zagrozenia mozliwe do wystgpienia podczas realizacji robot to:
@  porazenie pradem, urazy ciata
Mozliwo$¢é wystgpienia zagrozen, miejsce i czas:
& przy podiaczaniu instalacji oswietleniowej
@ w trakcie realizacji rob6t na kazdym etapie
Zagrozenia w/w moga spowodowaé zarowno drobne urazy ciata i bardzo powazne — trwate
kalectwo do zgonu wigcznie.

7. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot.

Wszyscy pracownicy wyznaczenie do realizacji robot powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp
wg norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad ( rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalne z dnia 28 05 1996r w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bhp)

Dodatkowo powinien by¢ przeprowadzony instruktaz przed przystgpieniem do robot
uwzgledniajgcych uwarunkowania lokalne budowy oraz podanie procedury postepowania w
przypadku wystapienia zagrozen lub okolicznosci, ktére wskazuja na mozliwos¢ wystapienia
zagrozenia.

8. Wskazanie Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacj¢, umozliwiajacq szybkg ewakuacj¢ na wypadek awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom: przed przystagpieniem do robdt, sprawdzenie
sprzetu i narzedzi przewidzianych do realizacji, wprowadzenie zabezpieczen ( np. montaz
barierek ochronnych) a takze zapewnienie srodkow lgcznosci.

Srodki organizacyjne — oznakowanie drogowe, dopuszczenie do pracy osob przeszkolonych i
wyposazonych w odziez ochronng. Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt sanitarny

oraz mozliwo$¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie.

9. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dotyczacych eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji

maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,

Budowa drogi gminnej DP-3/1 od wezla ,,Antoninéw” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyzowania ulic: Rybnej i Jemioly
(wraz z ww, skrzyZzowaniem).
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- dokumentacja szkolenn podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja, dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych

dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoly z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —

w biurze kierownika budowy.

Szczegodlowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak rowniez stosowne — okresowe -

szkolenia pracownikow w zakresie obowigzkdw i zagrozen, mogacych wystgpi¢ na budowie,

przeprowadzi Kierownik rob6t 1 wpisze do Dziennika szkolen.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét budowlanych, Kierownik budowy

ma obowigzek sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

_

mgr inz. Pav ei‘l}ozczypala
upr. nr MAZ/0323/POOE/12
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